
zonas Bauskas apvedceļa projektā

Servisa objekti kaimiņvalstu teritorijā

Valsts reģionālie autoceļi, Nr.

Valsts galvenie autoceļi, Nr.

Eiropas nozīmes autoceļi, Nr.

TEN-T autoceļu pamattīkls

TEN-T autoceļu visaptverošais tīkls

Perspektīvie autoceļi

Attālums (km) starp DAS

Attālums (km) starp EUS

Attālums (km), kas pārsniedz regulā
noteikto
Attālums no pēdējā Latvijas robežas 
līdz pilsētai Lietuvā vai Igaunijā

Sadales tīkls sniegtā informācija par jaudas
pieslēgšanu paredzamajiem uzlādes parkiem:

Informācija no ST vēl nav saņemta

ST neparedz lielas problēmas
pieslēgumam

ST paredz nelielu EL pārbūvi vai ir
uzsākti jaudas palielināšanas projekti

ST paredz lielu EL pārbūvi un/vai 110 Kv
transformatoru nomaiņu

ST paredz lielas investīcijas 110 Kv
apakšstacijās, kā arī augstsprieguma tīklā
«Sadales tīkla» elektrotīkla apakšstacijas
(110/(6-20)kV) pie TEN-T autoceļu tīkla

Kritiskās vietas TEN-T tīklā pie 
izvēlētiem servisa objektiem, Nr.

GREBŅEVAS RKP

PĀTERNIEKU
RKP

GRENCTĀLES
RKP

PAŅEVEŽA
KLAIPĒDA

PĒRNAVA

ŠAUĻI

Pasūtītājs

Uzņēmējs

Izstrādātājs

Vadītājs

Izstrādāja

J.Raģels

Vārds Uzvārds

VSIA «Latvijas Valsts ceļi»

AS «Ceļuprojekts»

Būvkomersanta re. Nr. 1755-R

Elektrouzlādes staciju tīkla izveides izpēte
TEN-T autoceļu tīklā Latvijā

Rasējuma nosaukums:
Piemērotie esošie servisa objekti kravas

transporta elektrouzlādes staciju un drošo
autostāvvietu ierīkošanai TEN-T autoceļu

tīklā Latvijā Izpēte

Rasējuma Nr.

Arhīva Nr.
Līgums Nr.

Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga
LV-1050
Tālrunis: +371 67028169

Pārslas iela 3, Rīga, LV-1002
Tālrunis: +371 67847762

Murjāņu iela 7a, Rīga, LV-1024
Tālrunis: +371 67840580

ST sniegtā informācija par kritiskajām vietām TEN-T a/c tīklā

Salacgrīvas a/st. ir viens transformators. Salacgrīvas
apakšstacija ir garā 110 kV nozarē, būtu vajadzīga otra
saites līnija (milzīgas izmaksas). Neoficiāli zināms, ka 
saites līnija varētu tikt izbūvēta Rail Baltica ietvaros, pēc 
tam būs iespējams uzstādīt otro 110 kV transformatoru 
Salacgrīvā.

Būs jāizbūvē papildus tīkls, vēlams tuvāk
Bauskai vai Iecavai (Iecavā jāmaina
transformatori)

Nepieciešama Saulkrastu a/st., nav arī tīkla

Ļoti tālu apakšstacijas, izvērtēt tuvāk Līvāniem
vai Līksnai (Līksnā būtu vajadzīgas otrais
transformators)

Ļoti tālu no apakšstacijas, izvērtēt tuvāk Bauskai

Nepieciešams otrais transformators Koknesē

Iespējams, jāmaina viens 110 kV
transformators uz lielāku jaudu (šobrīd brīvā
jauda rezervēta citiem pieslēgumiem)

Jāuzstāda otrais transformators Zilupes
apakšstacijā

Ļoti tālu apakšstacijas, izvērtēt tuvāk Krāslavai,
praktiski nereāls

Ugālē ir viens transformators, līdz ar to
pieslēgums būtu jārezervē no citas a/st. Ugāles
apakšstacija ir garā 110 kV nozarē, būtu 
vajadzīga otra saites līnija (milzīgas izmaksas).
Vēlams veidot uzlādes tuvāk Talsiem un 
Ventspilij. Jāmaina 110 kV transformatori uz lielākiem

Tuvākā apakšstacija ir Nīcā, tajā ir viens transformators,
līdz ar to pieslēgums būtu jārezervē no citas a/st. 1,5 MW
pieslēgumu vēl varētu nodrošināt pie Nīcas, jo šādu
jaudas apjomu var mēģināt rezervēt pa esošo 
vidsprieguma tīklu nedaudz pārbūvējot

Tālu no apakšstacijas un jau esošajā tīklā ir 
problēmas ar slodzes nodrošināšanu. Vēlams
uzlādi veidot maksimāli tuvāk Alūksnei

Ļoti tālu no apakšstacijas, kas atrodas pie
Daugavpils. Vēlams uzlādi virzīt tuvāk 
Daugavpilij
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